第二篇  檢查基準
第一章  滅火器
一、一般注意事項
（一）應無性能上之障礙，如有污垢，應以撢子或其它適當工具清理。
（二）合成樹脂製容器或構件，不得以辛那（二甲苯）或汽油等有機溶劑加以清理。
（三）開啟護蓋或栓塞時，應注意容器內殘壓，須排出容器內殘壓後，始得開啟。
（四）護蓋之開關，應使用適當之拆卸扳手（如附圖1－1），不得以鐵鎚或以鑿刀敲擊。
（五）乾粉藥劑極易因受潮而影響滅火之動作及效能，滅火器本體容器內壁及構件之清理及保養時，應充分注意。
（六）二氧化碳滅火器、海龍滅火器及加壓用氣體容器之氣體充填，應由專業人員或廠商為之。
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（七）進行檢查保養，滅火器自原設置位置移開時，應暫時以其他滅火器替代之。
二、外觀檢查
（一）設置狀況
１、設置數量（核算最低滅火效能值）
（１）檢查方法
以目視確認之。
（２）判定方法
應依規定核算其最低滅火效能值。
２、設置場所
（1）檢查方法
以目視或簡易之測定方法確認之。
（2）判定方法
Ａ、應無造成通行或避難上之障礙。
Ｂ、應固定放置於取用方便之明顯處所。
Ｃ、滅火器本體上端與樓地板面之距離，十八公斤以上者不得超過一公尺，未滿十八公斤者不得超過一•五公尺。
Ｄ、應設置於滅火器上標示使用溫度範圍內之處所，如設置於使用溫度範圍外之處所時，應採取適當之保溫措施。
E、容易對本體容器或其構件造成腐蝕之設置場所（如化工廠、電鍍廠、溫泉區）、濕氣較重之處所（如廚房等）或易遭海風、雨水侵襲之設置場所，應採取適當之保護措施。
３、設置間距
（1）檢查方法
以目視或簡易之測定方法確認之。
（2）判定方法
Ａ、設有滅火器之樓層或場所，自樓面居室任一點或防護對象任一點至滅火器之步行距離不得超過二十公尺。但公共危險物品等場所與第一種、第二種、第三種或第四種滅火設備併設者，不在此限。
B、公共危險物品等場所達顯著滅火困難、一般滅火困難者設置之第四種滅火設備（大型滅火器），距防護對象任一點之步行距離，應在三十公尺以下。但與第一種、第二種或第三種滅火設備併設者，不在此限。

C、設有滅火器之可燃性高壓氣體儲存場所，任一點至滅火器之步行距離應在十五公尺以下，並不得妨礙出入作業。
４、適用性
（1）檢查方法
以目視確認滅火器設置種類是否適當。
（2）判定方法
設置之滅火器應符合現場需求。
（二）標示
1、標示
（1）檢查方法
以目視確認之。
（2）判定方法
Ａ、應無超過有效使用期限。
Ｂ、應依規定張貼標示銘牌。
（3）注意事項
Ａ、已超過有效使用期限或未附銘牌者，得不須再施以性能檢查，即可予更換新品。
Ｂ、滅火器應於其設置場所之明顯處所，標明「滅火器」之字樣。
（三）滅火器
1、本體容器
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、腐蝕之情形。
（2）判定方法
應無滅火藥劑洩漏、顯著之變形、損傷及腐蝕等情形。
（3）注意事項
A、如發現熔接部位受損或容器顯著變形時，因恐對滅火器之性能造成障礙，應即予汰換。
B、如發現有顯著之腐蝕情形時，應即予汰換。
C、如發現鐵鏽似有剝離現象者，應即予汰換。
D、如有A至C之情形時，得不須再施以性能檢查，即可予汰換。
2、安全插梢
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷之情形。
（2）判定方法
A、安全裝置應無脫落。
B、應無妨礙操作之變形或損傷。
（3）注意事項
如發現該裝置有產生妨礙操作之變形或損傷時，應加以修復或更新。
3、壓把（壓板）
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷之情形。
（2）判定方法
應無變形、損傷，且確實裝置於容器上。
（3）注意事項
如發現該裝置有產生妨礙操作之變形、損傷時，應加以修理或更新。
４、護蓋
（1）檢查方法
以目視及用手旋緊之動作，確認有無變形、鬆動之現象。
（2）判定方法
A、應無強度上障礙之變形、損傷。
B、應與本體容器緊密接合。
（3）注意事項
Ａ、如發現有強度上障礙之變形、損傷者，應即加以更新。
Ｂ、護蓋有鬆動者，應即重新予以旋緊。
５、皮管
（1）檢查方法
以目視及用手旋緊之動作，確認有無變形或鬆動之現象。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷或老化之現象，且內部應無阻塞。
B、應與本體容器緊密接合。
（3）注意事項
A、如發現有顯著之變形、損傷或老化者，應即予以更新。
B、如有阻塞者，應即實施性能檢查。
C、皮管裝接部位如有鬆動，應即重新旋緊。
６、噴嘴、喇叭噴管及噴嘴栓
（1）檢查方法
以目視及用手旋緊之動作，確認有無變形、鬆動之現象。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷或老化之現象，且內部應無阻塞。
B、應與噴射皮管緊密接合。
C、噴嘴栓應無脫落之現象。
D、喇叭噴管握把（僅限二氧化碳滅火器）應無脫落之現象。
（3）注意事項
A、如發現有顯著之變形、損傷或老化者，應即予以更新。
Ｂ、螺牙接頭鬆動時，應即予旋緊；噴嘴栓脫落者，應重新加以裝配。
Ｃ、喇叭噴管握把脫落者，應即予以修復。
７、壓力指示計
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷之現象。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷之現象。
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B、壓力指示值應依圖1-2規定，在綠色範圍內。
（3）注意事項
如發現有性能上障礙之變形、損傷者，應即加以更新。
８、壓力調整器（限大型加壓式滅火器）
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷之現象。
（2）判定方法
應無變形、損傷之現象。
（3）注意事項
如發現有變形、損傷者，應即加以修復或更新。
９、安全閥
（1）檢查方法
以目視及用手旋緊之動作，確認有無變形、鬆動之現象。
（2）判定方法
Ａ、應無變形、損傷之現象。
Ｂ、應緊密裝接在滅火器上。
（3）注意事項
  如發現有顯著之變形、損傷者，應即予以更新。
1０、保持裝置
（1）檢查方法
A、以目視確認有無變形、腐蝕之現象。
B、確認是否可輕易取用。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷或顯著腐蝕之現象。
B、可方便取用。
（3）注意事項
如發現有變形、損傷或顯著腐蝕現象者，應即加以修復或更新。
1１、車輪（限大型滅火器）
（1）檢查方法
A、以目視確認其是否有變形、損傷之現象。
B、以手實地操作，確認是否可圓滑轉動。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷之現象。
B、應可圓滑轉動。
（3）注意事項
A、如發現有變形、損傷或無法圓滑轉動者，應即加以修復。
B、檢查時，應先加黃油（或潤滑油），以使其能圓滑滾動。
1２、氣體導入管（限大型滅火器）
（1）檢查方法
以目視及用手旋緊之動作，確認有無變形、鬆動之現象。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷之現象。
B、應緊密裝接在滅火器上。
（3）注意事項
A、如發現有彎折、壓扁等之變形、損傷者，應即予以更新。
B、裝接部位如有鬆動者，應即重新裝配。
三、性能檢查
（一）檢查試樣
1、檢查試樣之個數
應依表1-2之規定取樣。
2、以抽樣方式其檢查結果之判定
（1）未發現缺點時
該批視為良好。
（2）發現有缺點時
A、當滅火藥劑有結塊、劣化或容器內壁塗膜剝離等缺點發生時，與有缺點之試樣為同一家製造商，且同一重量同一年份者，應全數加以確認是否具同樣之缺點項目。但內壁塗膜剝離可由外部撞擊現象而輕易判斷者，不在此限。
B、如為A情形以外之缺點時，應即對有缺點之試樣進行檢修或更新。
   表1-2   檢查試樣個數表
	   滅  火  器  之  區  分
	性  能  檢  查  項  目

	種  類
	加壓方式
	對  象
	除放射能力外之項目
	放射能力

	
	手動泵浦式
	自製造年份
	全
	※※全數之5％

	水
	加壓式
	起超過三年
	數
	以上

	
	蓄壓式
	以上者
	※ 抽樣
	抽樣數之50％以上

	化 學 泡
	反應式
	設置達一年
	全
	※※全數之5％

	
	
	以上者
	數
	以上

	機 械 泡
	加壓式
	自製造年份
	
	

	
	蓄壓式
	起超過三年
	※ 抽樣
	抽樣數之50％以上

	
	
	以上者
	如重量及指示壓力值
	

	鹵  化  物
	
	無異常時，其它項目
	

	
	
	
	可予省略
	

	
	自製造年份
	如重量及指示壓力值
	

	二 氧 化 碳
	起超過三年
	無異常時，其它項目
	

	
	以上者
	可予省略
	

	乾 粉
	加 壓 式
	
	※ 抽樣
	抽樣數之50％以上

	
	蓄 壓 式
	
	
	

	全 部 之 滅 火 器
	如經外觀檢查有缺點者，須進行性能檢查
	全     數
	


  備註
  一、大型滅火器，免施放射能力測試。
  二、標有※記號者，其抽樣方法依下列規定。
（一）檢查批次之決定
依型式（大型、小型）、類別（滅火器之種類）、加壓方式（加壓式、蓄壓式）等歸類為同一批樣本。但自製造年份起已超過八年者，應視為另一批樣本。
（二）試樣之抽樣方法
1、自製造年份起超過三年以上八年以下者，依該類樣本數之多寡，應依下列周期全數檢查完畢，並依次自製造年份較久者開始抽驗之：
（1）1~6 支    3.0年
（2）7   支    3.5年
（3）8   支    4.0年
（4）9   支    4.5年
（5）10支以上  5.0年
２、自製造年起超過八年以上者，依該類樣本數之多寡，應依下列周期全數檢查完畢，並依次自製造年份較久者開始抽驗之：
（1）1~7 支    1.5年
（2）8~9 支    2.0年
（3） 10  支    2.5年
  三、標有※※記號者，表示全部僅有一具時，其放射性能試驗可每年實施一次。
（二）各加壓方式檢查之順序
１、化學反應式滅火器
（1）檢查順序
Ａ、打開護蓋，取出內筒、支撐架及活動蓋。
Ｂ、確認滅火藥劑量是否達到液面標示之定量位置。
Ｃ、將滅火藥劑取出，移置到另一容器內。
Ｄ、本體容器內外、護蓋、噴射皮管、噴嘴、虹吸管、內筒及支撐架等用清水洗滌。
Ｅ、確認各部構件。
（2）注意事項
進行實際放射之試樣，應於進行至前項Ｂ之步驟確認後進行放射。
２、加壓式滅火器
（1）檢查順序
Ａ、滅火藥劑量以重量表示者，應以磅秤確認滅火藥劑之總重量。
Ｂ、有排氣閥者，應先將其打開，使容器內壓完全排出。
Ｃ、卸下護蓋，取出加壓用氣體容器之支撐裝置及加壓用氣體容器。
Ｄ、滅火藥劑量以容量表示者，確認藥劑量是否達到液面標示之定量位置。
Ｅ、將滅火藥劑取出，移置到另一容器內。
Ｆ、清理
（Ａ）水系的滅火器，本體容器內外、護蓋、噴射皮管、噴嘴、虹吸管等應使用清水洗滌。
（Ｂ）鹵化物滅火器或乾粉滅火器，屬嚴禁水分之物質，應以乾燥之壓縮空氣，對本體容器內外、護蓋、噴射皮管、噴嘴、虹吸管進行清理。
G、確認各構件。
（2）注意事項
進行實際放射之試樣，應於進行前項Ａ步驟確認後進行放射。
３、蓄壓式滅火器
（1）檢查順序
Ａ、秤重以確認其滅火藥劑量。
Ｂ、確認壓力指示計之指針位置。
Ｃ、有排氣閥者，應先將其打開，無排氣閥者，應將其倒置，按下壓把，使容器內壓完全排出。（二氧化碳滅火器及海龍滅火器除外）
Ｄ、自容器本體將護蓋或栓塞取下。
Ｅ、將滅火藥劑取出，移置到另一容器內。
Ｆ、依前項加壓式之清理要領，對本體容器內外、護蓋、噴射皮管、噴嘴、虹吸管進行清理。
G、確認各構件。
（2）注意事項
Ａ、進行實際放射之試樣，應於進行至前項Ｂ步驟確認後進行放射。
Ｂ、對二氧化碳滅火器及海龍滅火器進行重量檢查時，如失重超過10％以上或壓力表示值在綠色範圍外時，應予以更新。
（三）本體容器及內筒
1、檢查方法
（1）本體容器
將內部檢視用照明器具（如圖1-3）插入本體容器內部，並對內部角落不易檢視之部位，使用反射鏡（如圖1-4）檢查，以確認其有無腐蝕之情形。
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（2）內筒及活動板
以目視確認化學泡沫滅火器之內筒、內筒蓋板，有無變形。
（3）液面標示
以目視確認有無因腐蝕致標示不明確。
2、判定方法
（1）應無顯著之腐蝕或內壁塗膜剝離之情形。
（2）應無變形、損傷之情形。
（3）液面表示應明確。
3、注意事項
如發現本體容器內壁有顯著腐蝕或內壁塗膜剝離者，應即汰換。
（四）滅火藥劑
1、檢查方法
（1）性狀
Ａ、乾粉滅火藥劑應個別放入塑膠袋內，以確認有無固化之情形。
B、泡沫滅火藥劑，應個別取出至塑膠桶，以確認有無異常之情形。
（2）滅火藥劑量
以液面標示表示藥劑量者，在取出藥劑前，應先確認有無達液面水平線；如以重量表示者，應秤其重量，以確認有無達定量。
2、判定方法
（1）應無固化之現象
（2）應無變色、腐敗、沈澱或污損之現象。
（3）重量應在規定量（如表1-3）之容許範圍內。
3、注意事項
（1）有固化結塊者應予更換。
（2）有異物、沉澱物、變色、污濁或異臭者應予更換。
（3）與液面標示明顯不符者，如為化學泡沫滅火藥劑，應予全部更換。
（4）供補充或更換之滅火藥劑應使用銘板上所標示之滅火藥劑。
（5）泡沫滅火藥劑因經較長時間後會產生變化，故應依滅火器銘板上所標示之時間或依製造商之指示，定期加以更換。
（6）二氧化碳滅火器及海龍滅火器，經依前述（二）檢查發現無任何異常現象者，其滅火藥劑之試驗可予省略。
表1-3  總重量容許範圍
	藥劑標示重量
	總重量容許範圍

	1㎏未滿
	＋80g~－40g

	1㎏以上   2㎏未滿
	＋100g~－80g

	2㎏以上   5㎏未滿
	＋200g~－100g

	5㎏以上   8㎏未滿
	＋300g~－200g

	8㎏以上  10㎏未滿
	＋400g~－300g

	10㎏以上  20㎏未滿
	＋600g~－400g

	20㎏以上  40㎏未滿
	＋1,000g~－600g

	40㎏以上  100㎏未滿
	＋1,600g~－800g

	100㎏以上
	＋2,400g~－1,000g


（五）加壓用氣體容器
1、檢查方法
（1）以目視確認有無變形、腐蝕，及其封板有無損傷。
（2）如為二氧化碳，應以磅秤測定其總重量，如為氮氣，應測定其內壓，以確認有無異常之情形。
2、判定方法
（1）應無變形、損傷或顯著之腐蝕現象。
（2）封板應無損傷之情形。
（3）二氧化碳應在表1-4所示之容許範圍，氮氣應在圖1-5 壓力之容許範圍內。
表1-4  重量容許範圍
	充   填   量
	容  許  範  圍

	5g以上    10g未滿
	＋0.6g~－1.0g

	10g以上   20g未滿
	±3g

	20g以上   50g未滿
	±5g

	50g以上  200g未滿
	±10g

	200g以上 500g未滿
	±20g

	500g以上
	±30g
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3、注意事項
（1）二氧化碳之重量如超過容許範圍者，應以同型之加壓用氣體容器予以更換。
（2）氮氣氣體如超過規定壓力之容許範圍者，應加以調整或再行充填。
（3）裝接螺牙接頭計有順時針及逆時針兩種方式，裝配時應注意。
（六）壓把（壓板）
1、檢查方法
確認加壓用氣體容器已取下後，經由壓板及握把之操作，以確認動作狀況是否正常。
2、判定方法
（1）應無變形、損傷。
（2）應能順暢、確實地正常動作。
3、注意事項
（1）如發現有變形、損傷者，應即修復或予以更換。
（2）無法順暢確實動作者，應予修復或更換。
（七）皮管
1、檢查方法
將噴射皮管取下，確認其有無阻塞之情形。
2、判定方法
皮管與皮管接頭應無阻塞之情形。
3、注意事項
如發現有阻塞時，應即加以清除。
（八）開閉式噴嘴及切換式噴嘴
1、檢查方法
操作握把以確認噴嘴之開、關及切換是否可輕易操作。
2、判定方法
應能順暢、確實動作。
3、注意事項
無法順暢、確實動作者，應予修復或更換。
（九）壓力指示計
1、檢查方法
排出容器內壓時，壓力指針是否能正常動作。
2、判定方法
壓力指針之動作應正常。
3、注意事項
壓力指針無法正常動作者，應予更換。
（十）壓力調整器
1、檢查方法
應依下列規定加以確認：
（１）關閉滅火器本體容器連接閥門。
（２）打開加壓用氣體容氣閥，確認壓力計之指度及指針之動作情形。
（３）關閉加壓用氣體容器閥，確認高壓側（一次測）之壓力表指度是否下降，如有下降，應確認其氣體洩漏之部位。
（４）鬆開調整器之排氣閥或氣體導入管之結合部，將氣體放出，再恢復為原來狀態。
2、判定方法
（1）壓力指針之動作應正常。
（2）調整壓力值應在綠色範圍內。
3、注意事項
壓力指針無法正常動作或調整壓力值在綠色範圍外者，應予修復或更換。
（十一）安全閥
1、檢查方法
（1）以目視確認安全閥有無變形、阻塞之情形。
（2）有排氣閥者，確認操作排氣閥後，動作有無障礙。
（3）彈簧式安全閥，應依圖1-6所示，將皮管裝接於水壓試驗機，加水壓後，確認其動作壓力是否正常。
2、判定方法
（1）應無變形、損傷或阻塞之情形。
（2）應能確實動作。
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（3）動作壓力應為規定值。
3、注意事項
（1）有顯著之變形、損傷者，應予更換。
（2）有阻塞者，應加以清除。
（3）未確實動作或未依銘板所標示之動作壓力範圍內動作者，應予以修復。
（十二）封板及墊圈
1、防止乾粉上昇封板
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷，及是否確實裝設於滅火器上。
（2）判定方法
A、應無變形、損傷之情形。
B、應確實裝設於滅火器上。
（3）注意事項
A、如發現有變形或損傷者，應予更換。
B、裝置不確實者，應再確實安裝。
2、墊圈
（1）檢查方法
以目視確認有無變形、損傷或老化之現象。
（2）判定方法
應無變形、損傷或老化之情形。
（3）注意事項
如發現有變形、損傷或老化者，應予更換。
（十三）虹吸管及氣體導入管
1、檢查方法
以目視或通氣方式確認。
2、判定方法
（1）應無變形、損傷或阻塞之情形。
（2）裝接部位應無鬆動之情形。
3、注意事項
（1）如發現有變形、損傷者，應即修復或予以更換。
（2）如發現有阻塞者，應加以清除。
（3）裝接部位之螺牙如有鬆動者，應即加以旋緊。但如為銲接或接著劑鬆動，及其他裝接不良者，應予更換。
（十四）過濾網
1、檢查方法
以目視確認有無損傷、腐蝕或阻塞之情形。
2、判定方法
應無損傷、腐蝕或阻塞之情形。
3、注意事項
（1）如發現有損傷或腐蝕者，應予更換。
（2）如發現有阻塞者，應予以清除。
（十五）放射能力
1、檢查方法
依面板所標示之使用方法進行操作，確認其放射狀態有無異常。
2、判定方法
放射狀態應正常
3、注意事項
無法放射或有顯著異常者，應依上述各項進行性能檢查。
              圖1-1  拆卸扳手








圖1-2  蓄壓式滅火器之壓力表





綠色範圍





圖1-3  內部檢查用照明器具





圖1-4  反射鏡





圖1-5 氮氣壓力之容許範圍
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保護架





 手動水壓泵





裝配接頭





高壓皮管





圖 1-6  水壓試驗機及保護架
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